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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ

Nazev

Vyrobce

Oznaceni MnozZstvi
svitidla

HARRIER-LED-4950-4K

Interior LED luminaire

Uzivatelska databaze

GRIFON-LED-AS-7000-4K

Interior lighting

Uzivatelska databaze

PALAS-LED-1-M2-ST, 1h, IP65

Emergency lighting

VYRTYCH

DIOS-M2-ST, 1h

Nouzové LED svitidlo

Uzivatelska databaze

A 19
C 4
N1

N2 4
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HARRIER-LED-4950-4K
Interior LED luminaire

Obecné
Jméno vyrobce

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP

Trida clonéni

Trida oslnéni
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Symetrie svitidla

Uéinnostni charakteristiky

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
Pomérny uziteny svételny tok
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 42 W, 3650 Im, Ra 80, OK

Oznaceni svitidla: A

Vyrtych a.s.

IP 40

G*6

D6

1,00

351 cd/klm
Ne

Symetrické podle rovin
C0 a Co0

2929 Im

80,2 %

2026 Im

2026 Im
56,7 °

55,5 %
55,5 %

100,0 %
48 |80 |96 | 100 | 100
100

596 x 596 x 12 mm
576 x 576 x 0 mm
0,00 mm
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GRIFON-LED-AS-7000-4K
Interior lighting

Obecné
Jméno vyrobce

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP

Trida clonéni

Trida oslnéni
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Symetrie svitidla

Ud&innostni charakteristiky

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Pomeérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
UZiteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
Pomérny uZziteny svételny tok
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 48 W, 4323 Im, Ra 80, 0K

Oznaceni svitidla: C

Vyrtych a.s.

IP 40

G*2

D4

1,00

852 cd/klm
Ne
Asymetrické

3619 Im

83,7 %

2615 Im

2615 Im
53,6 ©

60,5 %
60,5 %

100,0 %
53| 84| 97 | 100 | 100
100

1080 x 160 x 55 mm

1016,9999999999999 x
102 x 0 mm

0,00 mm
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PALAS-LED-1-M2-ST, 1h, IP65

Emergency lighting

Technické

Elektronicky predradnik
Kryti IP

Trida clonéni

Trida osInéni
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

U¢innostni charakteristiky

Uhel poloviéni osové svitivosti
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do
prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
Uzitecny svételny tok

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 6,6 W, 241 Im, Ra 80, 5700K

Oznaceni svitidla: N1

Ne

IP 65

G*5

D6

1,00

353 cd/kim

Symetrické podle rovin
C0 a C90

58,4 °
57,3 %

138 Im

83,6 %

202 Im

57,3 %

138 Im

99,5 %

50 | 84 | 99 | 100 | 100
100

270 x 145 x 40 mm
250 x 125 x 1 mm
40,00 mm

— Rovina C0 = Rovina C90

1
08
0,6
0,4
0,2

0

YVYRTYCH

—---------_---_---_-_""“---.

0

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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DIOS-M2-ST, 1h
Nouzové LED svitidlo

Obecné
Jméno vyrobce

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP

Trida clonéni

Trida osInéni
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy thel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
Pomérny uZziteny svételny tok
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska

Svitici plocha

Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 3,7 W, 245 Im, Ra 70, 5700K

Oznaceni svitidla : N2

Vyrtych a.s.

IP 65

G*3

D6

1,00

312 cd/kim

Ne

Rotacné symetrické

191 Im

78,0 %

129 Im

245 Im
61,0 °
100,0 %
52,5 %

100,0 %
4517895100 | 100
100

170 x 170 x 65 mm
31 x31x10 mm
10,00 mm

— Rovina CO

0,8
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0,4
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0
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20000

30000
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Prehled vysledkii

Nazev Minimalni Proimérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani

hodnota hodnota hodnota barev

ZS Za Nadrazim - 3.NP - 3.NP - u¢ebna PC

PC stoly - Normalova osvétlenost 290 Ix 386/ 300 Ix 480 Ix 0,75/0,6 80 /80

PC stoly - Cinitel osInéni UGR 16,1 17,5 18,4/ 19,0

tabule - Normalova osvétlenost 420 Ix 590 / 500 Ix 858 Ix 0,71/0,7 80/ 80

ZS Za Nadrazim - 3.NP - 3.NP - uéebna PC-protipanické osv

Protipanické osvétleni 1,38/0,5 Ix 0,23/ 0,025

ZS Za Nadrazim - 3.NP - 3.NP - u¢ebna PC -kulaté stoly

PC stoly - Nvormélové osvétlenost 302 Ix 387/ 300 Ix 591 Ix 0,78/0,6 80/ 80

PC stoly - Cinitel oslnéni UGR 16,3 17,8 18,9/ 19,0

tabule - Normalova osvétlenost 427 Ix 605 / 500 Ix 876 Ix 0,71/0,7 80 /80

ZS Za Nadrazim - 3.NP - 3.NP - uéebna PC -kulaté stoly-protipanické osv.

Protipanické osvétleni 1,32/0,51Ix 0,24/ 0,025

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je pozadovana (minimalni nebo maximalini) hodnota.

Padorys - 3.NP

]
]
]

in
5
i
0
0
0

: uéebna PC | : ucebna PC-protipanické osv | : ucebna PC -kulaté stoly | : ucebna PC -kulaté stoly-protipanické
osv.
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ucebna PC 44.11 - pouze prace na pocitaci

Vypocet Geometrie
Pocet odraz(l 2 Vyska 3300,00 mm
Rozmér elementarni plochy 3000 mm Plocha 62,5 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ne Stény 0,3/0,5/0,5]0,5]0,5 |
UdrZovaci &initel 0,75 051051051]0,5
Soustava svitidel 1 - HARRIER-LED-4950-4K , Interior LED luminaire (A)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3275,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Pocet pouzitych svitidel 8
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo1 ~ 1820,2 1087,5 32750 0,0 0,0 0,0 Svitidlo2 ~ 1820,2 3787,5 32750 0,0 0,0 0,0
Svitidio 3 1820,2 6487,5 32750 0,0 0,0 0,0 Svitidio 4  4670,2 1087,5 32750 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 4670,2 3787,5 3275,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 7 7520,2 1087,5 3275,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 8 7520,2 3787,5 3275,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 9 7520,2 6487,5 3275,0 0,0 0,0 0,0

Soustava svitidel 2 - HARRIER-LED-4950-4K , Interior LED luminaire (A)

Navrh

Pocet pouzitych svitidel 2

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo1  3400,0 6491,3 3300,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo2 ~ 5300,0 6475,0 3300,0 0,0 0,0 0,0

Soustava svitidel 3 - GRIFON-LED-AS-7000-4K , Interior lighting (C)

Navrh

Pocet pouzitych svitidel 2

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1200,0 3650,0 3275,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 1200,0 2550,0 3275,0 0,0 0,0 90,0
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Piadorys - ucebna PC
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PC stoly - Normalova osvétlenost 44.11 - pouze prace na pocitati - ucebna PC
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Emin/Em/Emax: 290/386/480 Ix | Rovnomérnost: 0,75 | Udrzovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 141,65 x 127,37 mm | Roztece: 892,86 x 1008,33 mm
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PC stoly - Cinitel osInéni UGR 44.11 - pouze prace na podita¢i - uéebna PC
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Min/Avg/Max: 16,1/17,5/18,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 91,65 x 77,37 mm | Roztece: 907,14 x 1025,00 mm

tabule - Normalova osvétlenost 44.4 - ¢erné, zelené a bilé tabule - ucebna PC

|, 310

321

3275 | il —————— —fip—
672 802 858 8227595
30
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7274
I I I |
1100 2562 3662 | 6487
3800 6500
6504

Emin/Em/Emax: 420/590/858 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | UdrZovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 50,00 mm | Odsazeni: 2099,99 x 700,00 mm | Roztece: 500,00 x 400,00 mm
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Ulozeny pohled 1
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ucebna PC-protipanické osv 44.11 - pouze prace na pocitaci

Vypocet Geometrie
Pocet odraz( 2 Vyska 3300,00 mm
Rozmér elementarni plochy 3000 mm Plocha 62,5 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ne Stény 0,3105]05|05]0,5|
UdrZovaci &initel 0,75 051051051]0,5
Soustava svitidel 1 - DIOS-M2-ST, 1h, Nouzové LED svitidlo (N2)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3275,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Pocet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitido 1~ 2172,6 3624,7 32750 0,0 0,0 0,0 Svitidio 2 6517,8 3624,7 32750 0,0 0,0 0,0
Soustava svitidel 2 - PALAS-LED-1-M2-ST, 1h, IP65, Emergency lighting (N1)
Navrh
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 1826,2 6915,5 2200,0 90,0 0,0 0,0

Padorys - ucebna PC-protipanické osv
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o
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N [~
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|
2173
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Protipanické osvétleni 44.11 - pouze prace na pocitadi - ucebna PC-protipanické osv
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Emin/Em/Emax: 1,38/3,26/6 Ix | Rovhomérnost: 0,23

Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 961,31 x 896,34 mm
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ucebna PC -kulaté stoly 44.11 - pouze prace na pocitaci

Vypocet Geometrie
Pocet odraz( 2 Vyska 3300,00 mm
Rozmér elementarni plochy 3000 mm Plocha 63,5 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,32
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ne Stény 0,3105]05|05]0,5|
UdrZovaci &initel 0,75 051051051]0,5
Soustava svitidel 1 - HARRIER-LED-4950-4K , Interior LED luminaire (A)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3275,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Pocet pouzitych svitidel 9
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidio 1~ 1494,0 1269,5 32750 0,0 0,0 0,0 Svitidio 2 1494,0 3619,5 32750 0,0 0,0 0,0
Svitidio 3 1494,0 5969,5 32750 0,0 0,0 0,0 Svitidio 4  4344,0 1269,5 32750 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 4344,0 3619,5 3275,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 4344,0 5969,5 3275,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 7194,0 1269,5 3275,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 7194,0 3619,5 3275,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 7194,0 5969,5 3275,0 0,0 0,0 0,0

Soustava svitidel 2 - GRIFON-LED-AS-7000-4K ,

Navrh
Pocet pouzitych svitidel

Nazev

Posunuti [mm]

Otoceni [°]

Interior lighting (C)

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1

1100,0 3850,0 3275,0

0,0 0,0 90,0

Svitidlo 2 1100,0 2750,0 3275,0 0,0 0,0 90,0
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Padorys - ucebna PC -kulaté stoly
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PC stoly - Normalova osvétlenost 44.11 - pouze prace na pocitaCi - uCebna PC -kulaté stoly
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Emin/Em/Emax: 302/387/591 Ix | Rovnhomérnost: 0,78 | Udrzovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 533,32 x 127,37 mm | Roztece: 793,75 x 930,00 mm
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PC stoly - Cinitel osInéni UGR 44.11 - pouze prace na poditai - u¢ebna PC -kulaté stoly
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Min/Avg/Max: 16,3/17,8/18,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1408,32 x 127,37 mm | Roztece: 650,00 x 930,00 mm

tabule - Normalova osvétlenost 44.4 - Cerné, zelené a bilé tabule - ucebna PC -kulaté stoly
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Emin/Em/Emax: 427/605/876 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | UdrZovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 50,00 mm | Odsazeni: 2300,00 x 700,00 mm | Roztece: 500,00 x 400,00 mm
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ucebna PC -kulaté stoly-protipanické osv. 44.11 - pouze prace na pocitaci

Vypocet Geometrie
Pocet odraz( 2 Vyska 3300,00 mm
Rozmér elementarni plochy 3000 mm Plocha 63,5 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,32
Cistota prostiedi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ne Stény 0,3105]05|05]0,5|
Udrzovaci Cinitel 0,75 05105]05]0,5
Soustava svitidel 1 - DIOS-M2-ST, 1h, Nouzové LED svitidlo (N2)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3275,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Pocet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitido 1 2167,8 3719,5 32750 0,0 0,0 0,0 Svitidio 2 6515,2 3719,5 32750 0,0 0,0 0,0
Soustava svitidel 2 - PALAS-LED-1-M2-ST, 1h, IP65, Emergency lighting (N1)
Navrh
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 2020,9 6950,0 2200,0 90,0 0,0 0,0

Padorys - uCebna PC -kulaté stoly-protipanické osv.
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Protipanické osvétleni 44.11 - pouze prace na pocitadi - ucebna PC -kulaté stoly-protipanické osv.
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Emin/Em/Emax: 1,32/3,21/5,61 Ix | Rovhomérnost: 0,24
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1099,27 x 1073,16 mm
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