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S

VÝTAH

PODLAHA - NOVÝ VINYL
STĚNY, STROP - LOKÁLNÍ OPRAVY,

MALBA

INSTALACE NOVÉHO TECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ KOTELNY VČETNĚ

ROZVODŮ
R

BOURÁNÍ - ZDIVO

BOURÁNÍ - OSTATNÍ KONSTRUKCE

NOVÉ ZDIVO / KÓTOVÁNO BEZ OMÍTEK 

NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ

NOVÉ PLOCHY / POVRCHY 

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBVODOVÉ: KERAMICKÉ DĚROVANÉ TVAROVKY TL. 360 mm
VNITŘNÍ: POROBETONOVÉ TL. 100, 125, 150 mm VČ. SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ

ZABUDOVÁNO DO STAVBY

BOURÁNÍ - PLOCHY / POVRCHY 

NÁVRH - ZATÍM NEREALIZOVÁNO

ÚT/ RADIÁTORY / JINÉ ZAŘÍZENÍ NOVÉ

EI / PARAPETNÍ ŽLABY, ROZVADĚČE, OSTATNÍ

900+550
1970D5

ZAZDĚNÍ OTVORŮ VE STROPĚ A
OBVOD. STĚNÁCH PO DEMONTÁŽI VZT

ZABETONOVÁNÍ SPÁRY
V PODLAZE

LOKÁLNÍ ZEDNICKÉ OPRAVY
KOLEM NOVÝCH INSTALACÍ POD

STROPEM + MALBA

ZAZDÍT OTVOR

VYBOURÁNÍ OKEN, ZAZDĚNÍ
+ OMÍTKA/OBKLAD

ELEKTROINSTALACE

RS4.6 stávající
RS4.6.1 nový

HLAVNÍ ROZVADĚČ
 stávající

SERVEROVNA - ELEKTROINSALACE
DLE POŽADAVKŮ IT PROVOZOVATELE

NOVÁ TECHNOLOGIE KOTELNY
ELEKTROINSTALACE DLE POŽADAVKŮ ÚT

ZAŘÍZENÍ MaR

ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE -
VOLNĚ VYVĚŠENÁ KABELÁŽ
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