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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBVODOVÉ: KERAMICKÉ DĚROVANÉ TVAROVKY TL. 360 mm
VNITŘNÍ: POROBETONOVÉ TL. 100, 125, 150 mm VČ. SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ
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ZAZDĚNÍ OTVORŮ VE STROPĚ A
OBVOD. STĚNÁCH PO DEMONTÁŽI

VZT, ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE -
VOLNĚ VYVĚŠENÁ KABELÁŽ
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LOKÁLNÍ ZEDNICKÉ OPRAVY
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VYBOURÁNÍ OKEN, ZAZDĚNÍ
+ OMÍTKA/OBKLAD

VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

VENKOVNÍ JEDNOTKA
CHLAZENÍ

VNITŘNÍ JEDNOTKA
CHLAZENÍ

CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS 1.PP

AutoCAD SHX Text
ROZVADĚČ

AutoCAD SHX Text
HYDRANT

AutoCAD SHX Text
VP

AutoCAD SHX Text
AP

AutoCAD SHX Text
AP

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
EO

AutoCAD SHX Text
-1,100

AutoCAD SHX Text
-3,200

AutoCAD SHX Text
-3,200

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A


	Listy a pohledy
	Model


